DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NOS CONCELHOS DE CARREGAL

= 2 TRIMESTRE
DO SAL, MORTAGUA, SANTA COMBA DAO, TABUA E TONDELA 2

K

AGUAS oo

PLANALTO 2019

ZONA DE ABASTECIMENTO: ALBUFEIRA DO PAUL

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Escherichia coli (E. coli) 0 N/100 mli = 0 = 0 0 100,00% 38 38 100,00%
IéaCtérias coliformes 0 N/100 mi = 0 £ 0 0 100,00% 38 38 100,00%
Desinfectante residual - mg/l = 0,29 = 0,66 38 38 100,00%
Aluminio 200 ug/l Al = 28 = 55,7 0 100,00% 8 8 100,00%
Cheiro a 252C 3 Factor de diluigdo | < 1 < 1 0 100,00% 8 8 100,00%
Clostridium perfringens 4] N/100ml = 0 = 0 0 100,00% 8 8 100,00%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°c = 95 = 116 0 100,00% 8 8 100,00%
Cor 20 mg/l PtCo < 6 < 6 0 100,00% 8 8 100,00%
Enterococos 0 N/100 ml = 0 = 0 0 100,00% 8 8 100,00%
Ferro 200 ug/l Fe < 40 = 45 0 100,00% 8 8 100,00%
Manganés 50 ug/l Mn = 3,58 < 10 ] 100,00% 8 8 100,00%
Numero de coldnias a 22 °C N/ml = 0 = 5 — -— 8 8 100,00%
Numero de col6nias a 37 °C N/mi = 0 = 4 - 8 8 100,00%
pH 26,5 e<9,5 UnidadesdepH |= 6,9 = 8,0 0 100,00% 8 8 100,00%
Sabor a 252C 3 Factor de diluigdo |< 1 < 1 0 100,00% 8 8 100,00%
Turvagdo 4 UNT < 0,80 < 0,80 0 100,00% 8 8 100,00%
1,2 —dicloroetano 3,0 ug/l < 0,750 < 0,750 0 100,00% 1 1 100,00%
Amdnio 0,50 mg/l NH, < 0,10 < 0,10 0 100,00% 1 1 100,00%
Antiménio 5,0 g/l Sb < 3,0 < 3,0 0 100,00% 1 1 100,00%
Arsénio 10 ug/l As < 3,0 < 3,0 0 100,00% 1 1 100,00%
Benzeno 1,0 ng/l < 0,20 < 0,20 0 100,00% 1 1 100,00%
IBenzo(a}pireno 0,010 ug/! < 00050 |< 0,0050 0 100,00% 1 1 100,00%
IBorn 1,0 mg/I B < 0,0100 |< 0,0100 0 100,00% 1 1 100,00%
Jeromatos 10 g/l BrO; < 5,0 < 5,0 0 100,00% 1 1 100,00%
Cédmio 5,0 ug/l Cd < 0,20 < 0,20 0 100,00% 1 1 100,00%
Célcio - mg/l Ca = 11 = 11 - - 1 1 100,00%
Chumbo 10 pg/i Pb < 1,0 < 1,0 0 100,00% 1 ] 100,00%
Cianetos 50 ug/l CN < 5 < 5 4] 100,00% 1 1 100,00%
Cloretos 250 mg/I Cl = 12,0 = 12,0 0 100,00% 1 1 100,00%
Cobre 2,0 mg/i Cu < 0,1 < 0,1 0 100,00% 1 1 100,00%
Cromio 50 ug/l Cr < 1,0 < 1,0 0 100,00% 1 1 100,00%
Dureza total -es mg/l CaCO; = 44 = 44 - 1 1 100,00%
Fluoretos 1,5 mg/| Fe < 0,30 < 0,30 0 100,00% 1 1 100,00%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,10 ug/l < 0,08 < 0,08 0 100,00% 1 1 100,00%
Benzo(b)fluorateno ug/l < 0,020 < 0,020 1 i 100,00%

Benzo(k)fluorateno ug/l < 0,020 |< 0,020 1 1 100,00%

Benzo(ghi) perileno == pe/l < 0020 |=< 0,020 1 1 100,00%

Indeno(1,2,3-cd)pireno --- ng/l < 0020 |< 0,020 - 1 il 100,00%

Magnésio - mg/l Mg = 03 = 0,3 --- 1 1 100,00%
Mercurio 1,0 ug/l Hg < 0,3 < 0,3 0 100,00% i 1 100,00%
Niquel 20 ug/! Ni < 6,0 < 6,0 0 100,00% 1 1 100,00%
Nitratos 50 mg/l NO; < 2,2 < 2,2 0 100,00% 1 1 100,00%
Nitritos 0,50 mg/l NO, < 0,04 < 0,04 0 100,00% 1 1 100,00%
Pesticidas - Total 0,50 ug/l < 0,05 |J< 0,050 0 100,00% 2 2 100,00%
2,4-D 0,10 ug/l < 0,050 |< 0,050 0 100,00% 2 2 100,00%

Alacloro 0,10 ug/l < 0,050 < 0,050 ] 100,00% 2 2 100,00%

Clorpirifos 0,10 g/l < 00500 |< 0,0500 0 100,00% 2 2 100,00%

Desetilterbutilazina 0,10 pg/l < 0,050 < 0,050 0 100,00% 2 2 100,00%

Diurdo 0,10 pe/t < 0,050 < 0,050 4] 100,00% 2 2 100,00%

MCPA 0,10 ue/l < 0,05 |[< 0,050 0 100,00% 2 2 100,00%

Metalaxil 0,10 ug/l < 0050 |< 0,050 0 100,00% 2 2 100,00%

Terbutilazina 0,10 ug/! < 0,050 < 0,050 0 100,00% 2 2 100,00%

Imidaclorpride 0,10 pg/l < 0,050 < 0,050 0 100,00% 2 2 100,00%

Oxidabilidade 5,0 mg/l 0, = 13 = 13 0 100,00% 1 1 100,00%
Selénio 10 ug/l Se < 1,0 < 1,0 0 100,00% 1 1 100,00%
Sodio 200 mg/l Na = 5.2 = 5,2 0 100,00% 1 1 100,00%
Sulfatos 250 mg/l SO, = 5,4 = 5,4 0 100,00% 1 1 100,00%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno 10 ug/l < 0,30 £ 0,30 0 100,00% 1 1 100,00%
Tetracloroeteno pg/l < 0,20 < 0,20 - 1 1 100,00%

Tricloroeteno - ug/l < 0,10 < 0,10 - - 1 1 100,00%

Trihalometanos - total (THM) 100 ug/l = 34,97 = 34,97 0 100,00% 3 1 100,00%
Cloroférmio - ug/l = 14,4 = 14,4 - —- 1 1 100,00%

Bromoférmio --- ug/l = 0,95 = 0,95 — 1 1 100,00%

Bromodiclorometano - ug/l = 10,9 = 10,9 -— — 1 1 100,00%

Dibromoclorometano - ugfl = 8,72 = 8,72 - 1 1 100,00%

Alfa total - Ba/I < 0,04 < 0,04 -— 1 1 100,00%
Beta Total - Bq/l < 0,08 < 0,08 - 1 1 100,00%
Dose Indicativa 0,10 mSv < 010 |< o010 0 100,00% 1 1 100,00%
Raddo 500 Bq/l < 10,0 < 10,0 0 100,00% 1 1 100,00%
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lResponsével: Sara Pereira

IData de publicitagdo no website: 22-07-2019

Nota: Pode Consultar o detalhe das analises realizadas, nos nossos escritdrios, sitos em Estacdo de Tratamento de Agua, Mosteiro de Fraguas, 3460-304 Tondela




